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SLAVE  PŘIPOJENÍ

Povolení řízení ventilu ON/OFF 
a deaktivace RUN/ERROR

Pro řetězení clon použijte stíněný komunikační kabel UTP 
(je součástí dodávky).

Povolení funkce RUN/ERROR a 
deaktivace řízení ventilu ON/OFF

*RUN/ERROR je k dispozici bez propojky mezi GND a Tx.

** Pro ovládání vodního ventilu ON/OFF je nutné připojit propoj-
ku mezi GND a Tx.

0-10V - nastaveno jako výchozí výstup pro ovládání vodní-
ho výměníku.

1 Pokojový termostat (vstup, NO/NC)

2 Dveřní kontakt (input, NO/NC)

3 Připojení pro SLAVE jednotku

4 Protimrazová ochrana

5* Ovládání vodního ventilu ON/OFF nebo ERROR
6** RUN kontakt nebo HEAT2
7 Připojení jednotky MASTER
8 Kontrolní signál pro vodní ventil (0-10V)

6. INSTALACE

6.9 ZAPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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ENRUPLITCS

1SMU - power supply�K�f�_�k�b�l�_�e�v�g�u�c���m�a�_�e���±���b�k�l�h�q�g�b�d���i�b�l�Z�g�b�y �8�N�á�D�G���P�L�H�V�]�D�M���F�\ ���]�D�V�L�O�D�Q�L�H�3�X�Q�W�R���G�L���P�L�V�F�H�O�D�]�L�R�Q�H�������D�O�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H �6�0�8�������Q�D�S�i�M�H�Q�t
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�F�R�R�O�H�U��
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N - Neutral

Entrée

24VAC

24VGND

GND

GND

CAPTEUR
PRÉSENCE

DX GENERAL ERROR
(settable)

DX DEFROST 
(settable)

230VAC

GND

21

V+0-10 VDC
CO2 /RH/VOC/EXT

CO2 / RH/VOC
EXTERNAL

CAPTEUR 0-10V

15VAC
Capteur CO /HR

VDC
0-10

24VAC
Alimentation 

vanne

0-10V 
Vanne/ Groupe Exterieur DX

Capteur Externe.
Câble deux fils blindé

alimentation générale

Registre 

m
ax.1A

 

m
ax. 50 m

 

Air Neuf

7980

706968676665

81825556

Registre 
Air Rejeté

7778

2324

230VAC
POMPE

DE CIRCULATION

7675

25264950

5960

OUTPUT

     DX = ON/OFF 
(Sortie pour unité 

exterieure)

7271

CONTACT
ERREUR

Commande 
á distance

6364

CONTACT 
EXTERNE
ON/OFF

53545152

CONTACT
INCENDIE

CMSI

6261

BOOST

BOOST

5758

boitier de commande

J1/J2

GNDGND

15 1314

9
8
7

10

5
4
3

2
1

6

12
11

161718192021222324

82 83818079787776757473

2526272829

686766656463626160595857565554535251

3133353637383940414243

9

44454647484950 303234

72717069

GND

NLLOLLOLLON

GND
GND 0-10V

+SSR-SSR GND 0-10V
VENT-INT

230VAC
PIR

230VAC
FLAP-INT

230VAC
FLAP-EXT

230VAC
W. PUMP

ALARM
HEATER

RUN
OUTPUT

COOL/HEAT
HEAT PUMPHEAT PUMP

ERRORDEFROSTEXTERNAL
ON/OFF

FIREBOOST
PRESENCE

SENSOR
PIR

REC ERR

TR
AN

SF-
24VAC

TR
AN

SF-
15VAC

TR
AN

SF-
12VAC

L-VEN
T

IN
T-EXT

L
N

N

L-TR
N-TR

~
VENT-EXTHEATER/

COOL/PUMP
PREHEATER
0-10V GND

POSTHEATER REC/BYP
GND PWMGND PWM RPM

(TC)
RPM24VAC24VACT-EXT-1T-EXT-2T-EXT-3T-INT-1T-INT-2

FILTER

INT

T-WATERT-WATERT-ROOM

JP1
LED1

DATA

SWO TXR
X

-OUT-IN (TC)1
~

2
~

1
~

2

15VACIN  GND
CO2/RH/EXT

2 1

12

10

ModBUS RTU via 
Rs485

GTC
ou

FUSE
(VENT-EXT)

FUSE
(VENT-INT)

FUSE
(PCB)

FUSE
(PERIPHERY)

!

!

defrost

24VAC
POWER SUPPLY

 MIX POINT
MIX. POINT / OUTDOOR 

UNIT DX

INPUT

MAIN ELECTRIC SUPPLY

EXT. SENSOR
(two-wire shielded cable)

or

INLET -Fresh airOUTLET
DX = ON/OFF 

(Output for outdoor unit)

Control panel

EXTERNAL 
CONTROLFIRE WATER

PUMP CONTROLERROR
CONTACT

PRESENCE
SENSOR

SENSOR

SENSOR

1

5

6

11

17

1516

23

47121314

8910
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N - Neutral

Entrée

24VAC

24VGND

GND

GND

CAPTEUR
PRÉSENCE

DX GENERAL ERROR
(settable)

DX DEFROST 
(settable)

230VAC

GND
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V+0-10 VDC
CO2 /RH/VOC/EXT

CO2 / RH/VOC
EXTERNAL

CAPTEUR 0-10V

15VAC
Capteur CO /HR

VDC
0-10

24VAC
Alimentation 

vanne

0-10V 
Vanne/ Groupe Exterieur DX

Capteur Externe.
Câble deux fils blindé

alimentation générale

Registre 

m
ax.1A

 

m
ax. 50 m

 

Air Neuf

7980

706968676665

81825556

Registre 
Air Rejeté

7778

2324

230VAC
POMPE

DE CIRCULATION

7675

25264950

5960

OUTPUT

     DX = ON/OFF 
(Sortie pour unité 

exterieure)

7271

CONTACT
ERREUR

Commande 
á distance

6364

CONTACT 
EXTERNE
ON/OFF

53545152

CONTACT
INCENDIE

CMSI

6261

BOOST

BOOST

5758

boitier de commande

J1/J2

GNDGND

15 1314

9
8
7

10

5
4
3

2
1

6

12
11

161718192021222324

82 83818079787776757473

2526272829

686766656463626160595857565554535251

3133353637383940414243

9

44454647484950 303234

72717069

GND

NLLOLLOLLON

GND
GND 0-10V

+SSR-SSR GND 0-10V
VENT-INT

230VAC
PIR

230VAC
FLAP-INT

230VAC
FLAP-EXT

230VAC
W. PUMP

ALARM
HEATER

RUN
OUTPUT

COOL/HEAT
HEAT PUMPHEAT PUMP

ERRORDEFROSTEXTERNAL
ON/OFF

FIREBOOST
PRESENCE

SENSOR
PIR

REC ERR

TR
AN

SF-
24VAC

TR
AN

SF-
15VAC

TR
AN

SF-
12VAC

L-VEN
T

IN
T-EXT

L
N

N

L-TR
N-TR

~
VENT-EXTHEATER/

COOL/PUMP
PREHEATER
0-10V GND

POSTHEATER REC/BYP
GND PWMGND PWM RPM

(TC)
RPM24VAC24VACT-EXT-1T-EXT-2T-EXT-3T-INT-1T-INT-2

FILTER

INT

T-WATERT-WATERT-ROOM

JP1
LED1

DATA

SWO TXR
X

-OUT-IN (TC)1
~

2
~

1
~

2

15VACIN  GND
CO2/RH/EXT

2 1

12

10

ModBUS RTU via 
Rs485

GTC
ou

FUSE
(VENT-EXT)

FUSE
(VENT-INT)

FUSE
(PCB)

FUSE
(PERIPHERY)

!

!

defrost

24VAC
POWER SUPPLY

 MIX POINT
MIX. POINT / OUTDOOR 

UNIT DX

INPUT

MAIN ELECTRIC SUPPLY

EXT. SENSOR
(two-wire shielded cable)

or

INLET -Fresh airOUTLET
DX = ON/OFF 

(Output for outdoor unit)

Control panel

EXTERNAL 
CONTROLFIRE WATER

PUMP CONTROLERROR
CONTACT

PRESENCE
SENSOR

SENSOR

SENSOR

1

5

6

11

17

1516

23

47121314
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GND
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6.10 ELEKTRICKÁ SCHÉMATA ŘETĚZENÍ

Pro řetězení použijte stíněný komunikační kabel UTP (je součástí dodávky).
Datový komunikační kabel musí být oddělen od kabelů napájecího vedení.
Propojte komunikační svorky A , B a GND na obou deskách (SLAVE 1 ... SLAVE 10). 

6. INSTALACE

Max 150m

MASTER SUBUNIT no.1 SUBUNIT no.2 SUBUNIT no.10

MASTER

SUBUNIT no.1

SUBUNIT no.2

SUBUNIT no.3 SUBUNIT no.9

SUBUNIT no.10

...
L1

N
PE

L2
L3

AC3-v1

4321

RELAY

GND0-10

29 30

BC
D 0

ANALOG

L

19
20

16
17

18
GND

GND

25
26

27
28

B
A

GND

21
22

23
24

+12V

ALARM
HEAT

N

ROOM
OUT

W
ATER

HEAT

H1
L

H2

HEAT

GN
D

GN
D

GN
D

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

B

2
3

1
A

GN
D

+1
2VSU

PP
LY

CT
RL

TH
ER

.
DO

OR
US

ED
OU

TS
ID

E
AI

R
PO

W
ER

RO
OM
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6. INSTALACE
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6. INSTALACE

Čidla součástí výrobku

- Prostorové čidlo teploty
Po instalaci prostorového teplotního čidla na svorky 25-26 se automaticky deaktivuje teplotní čidlo v ovláda-
cím panelu.

Volitelná teplotní čidla (nejsou součástí výrobku)

- Čidlo teploty vratné vody. 

- Prostorové čidlo teploty - je umístěno v ovládacím panelu.

- Čidlo venkovní teploty.

6.11 POZICE ČIDEL

Čidlo venkovní teploty se umisťuje na severní 
stranu budovy tak, aby nebylo vystaveno přímé-
mu slunečnímu svitu nebo jinému nežádoucímu 
tepelnému sálání.
Čidlo je doporučeno instalovat do ochranné 
krabičky, do které je vhodné vytvořit malý otvor 
pro přesnější měření. 

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

   NEPŘEHLÉDNĚTE

•  Při zapojování externího příslušenství musí být vzduchová clona odpojena od el. sítě.
•  Všechny externí řídící komponenty musí být zapojeny podle elektrického schéma.
•  Konektory musí být zapojovány do elektrické desky přiměřenou silou a vždy kolmo k základně.
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6.12 Tabulka EXIT

-  tabulka Exit označuje nouzový východ

Pro všechny typy vzduchových clon  VCF...

           Není dodáváno s výrobkem.

EXIT

EXIT

6. INSTALACE

6.8 ZAVŘENÍ KRYTU
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        POZOR!

Před uvedením vzduchové clony do chodu zkontrolujte:

• Zda ve vzduchové cloně nezůstalo žádné nářadí ani jiné předměty, které by mohly vzduchovou 
  clonu poškodit.
• Zda je řádně přivedeno elektrické napájení, případně přívod topné vody.
• Zda je vzduchová clona řádně zakrytovaná.
• Zda je správně připojen ovládací panel.

Prvním spuštěním ověřte základní funkčnost zařízení (chod ventilátorů, ohřev). Další možná nastave-
ní a funkce výrobku ověřte dle Návodu na obsluhu pro jednotlivé regulace.

7.1 NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU
Nastavení se provede nakloněním lamel ventilátoru vzduchové clony požadovaným směrem.

7. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ
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8. UVEDENÍ DO PROVOZU

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Před spuštěním vzduchové clony si zkontrolujte následující:

•	 že zařízení je správně upevněno na nosné konstrukci
•	 že zařízení je řádně uzavřeno
•	 že elektrické napájení je řádně připojeno, včetně uzemnění a ochrany vnějších spouštěčů.
•	 že všechny prvky elektrických součástek jsou řádně připojené
•	 že instalace odpovídá všem instrukcím tohoto návodu
•	 že žádný nástroj nebo jiný předmět, který by ji mohl poškodit, nezůstal v zařízení
POZOR!

•	 Všechny zásahy nebo změny na vnitřním propojení jsou zakázány a vedou ke ztrátě záruky.
•	 Doporučujeme použít námi dodávané příslušenství. V případě pochybností ohledně možnosti 

použití nepůvodního příslušenství kontaktujte svého dodavatele.

SPUŠTĚNÍ

Po připojení napájení se rozsvítí displej a načtou se data. 

Spuštění a vypnutí zařízení se provádí stisk-
nutím symbolu ON/OFF po dobu dvou sekund.

1 - Ikona stavu otevřených dveří
2 - Oznámení o výskytu chyby
3 - Polosegmentový displej
4 - Tlačítko ON/OFF
5 - Nastavení rychlosti
6 - Nastavení teploty

Podrobný popis ovládání naleznete v příručce PRIME OPERATIONAL 
MANUAL.
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3x 3x

INDIKACE NA OVLÁDACÍM PANELU PRIME

•	 Rozsvítí se LED dioda nad tlačítkem - stisknutí tlačítka vyhodnoceno.
•	 LED dioda ON/OFF bliká - režim časového spínače je aktivní.
•	 LED dioda FAN bliká - dochlazování je aktivní.
•	 LED dioda HEAT bliká - omezení topného výkonu z důvodu nedostatečného průtoku vzduchu (pouze elektrické 

provedení), bliká pouze 20 sekund po stisknutí tlačítka HEAT.
•	 Svítí LED Dveře - dveře jsou otevřené 
•	 Kontrolka LED Dvířka bliká - aktivní režim doo poběhu
•	 LED ERROR svítí - indikace ERROR nebo aktivní ochrana proti zamrznutí. A zároveň se na displeji zobrazí kód 

chyby, když je vzduchová clona v režimu ON. V pohotovostním režimu zůstává svítit pouze LED ERROR. 

SEZNAM CHYBOVÝCH KÓDŮ: 
 
E44 - PORUCHA VENTILÁTORU 
E45 - NUTNÁ ÚDRŽBA/UZAVŘENÝ VZDUCHOVÝ FILTR 
E46 - CHYBA TOPENÍ 
E47 - PORUCHA ČIDLA VNĚJŠÍ TEPLOTY SLAVE1 
E52 - BRZY JE NUTNÁ ÚDRŽBA / VZDUCHOVÝ FILTR ZANESENÝ NA > 80 %. 
E60 - PORUCHA ČIDLA TEPLOTY VÝSTUPU VODY 
E61 - PORUCHA ČIDLA POKOJOVÉ TEPLOTY 
E62 - PORUCHA ČIDLA VENKOVNÍ TEPLOTY BMS 
E63 - PORUCHA ČIDLA TEPLOTY V MÍSTNOSTI BMS 
E65 - PORUCHA KOMUNIKACE (MEZI ÚSTŘEDNOU A HLAVNÍMI DESKAMI) 
E70 - OCHRANA OHŘÍVAČE VODY PROTI ZAMRZNUTÍ 
E80 - PORUCHA KOMUNIKACE S BRÁNOU MODBUS 
E82 - CHYBA STAVU TACHOMETRU 
 
INDIKACE AUTOMATICKÉ REGULACE OTÁČEK VENTILÁTORU: 
 
Pokud je v automatické regulaci otáček ventilátoru stisknuto tlačítko FAN, zobrazí se na displeji na cca 3 sekundy 
upozornění "Auto" a v dalších 3 sekundách se zobrazí aktuální otáčky ventilátoru (např. "F 33" pro 33% otáčky 
ventilátoru).
 
Přerušení režimu časového spínače z ovládacího panelu: 
Stiskněte tlačítko ON/OFF - na displeji se zobrazí "t. oFF" - časovač vypnut) 
(Opětovná aktivace přerušeného režimu časového spínače je možná z APP AirGenio PRIME zakázáním a opětovným 
povolením použití režimu časového spínače). 

FUNKCE TLAČÍTEK: 
 
ON/OFF 
Krátké stisknutí tlačítka ON/OFF - únik nebo vstup (podle aktuální pozice v nabídce). 
Dlouhé stisknutí tlačítka ON/OFF - zapnutí/vypnutí nebo přerušení režimu časového spínače. 
6 krátkých stisknutí v rychlém sledu (dvojí kliknutí na tlačítko) - aktivace zámku dálkového ovládání, pokud je kód zámku 
nastaven v aplikaci APP AirGenio PRIME. 
 
VENTILÁTOR  
volba otáček ventilátoru / informace o otáčkách ventilátoru nebo nastavení desítek při zadávání kódu zámku ovladače. 
 
TLAČÍTKO HEAT / FUNKCE   
volba topného výkonu nebo požadované teploty v místnosti / info o nastaveném topném výkonu nebo aktuální teplotě v 
místnosti nebo nastavení desítek při zadání kódu zámku ovladače.

RESET ČASOVAČE ÚDRŽBY / FILTRU
Pro reset časovače údržbi/filtru při vypnutém stavu stiskněte 3x tlačítko ventilátoru a následně 3x tlačítko HEAT/
FUNKCE. Úspěšný reset je proveded oznámením clr.
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9. ÚDRŽBA

9.1 ČIŠTĚNÍ

    POZOR!

Před jakýmkoliv zásahem do vnitřku vzduchové clony musí být vypnut hlavní elektrický pří-
vod. Vzduchovou clonu je nutné nechat vychladnout!

• K čištění je zakázáno používat stlačený vzduch, agresivní chemikálie, rozpouštědla nebo vodu.
• Čištění provádějte vlhkým hadříkem, jemným smetáčkem nebo vysavačem.
• Vyčistěte povrch vzduchové clony včetně nasávací části.
• Čištění provádějte dle potřeby, doporučeno je alespoň jednou za 3 měsíce.
• Dbejte bezpečnosti práce a používejte ochranné pomůcky.

9.2 INSTALACE A VÝMĚNA FILTRU PRO STUDENOU A VODNÍ VERZI

1.) 2.)

3.)
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10.2 KDYŽ NEDOKÁŽETE ZÁVADU ODSTRANIT SAMI

Pokud se vám nepodařilo vyřešit problém, obraťte se na dodavatele nebo výhradní zastoupení fi rmy 2VV. 
Záruční a pozáruční servis provádí dodavatel nebo některá z autorizovaných servisních organizací, jejichž 
seznam je k dispozici u dodavatele.

Dodavateli či servisnímu středisku poskytněte níže uvedené informace:
- typové označení vzduchové clony,
- použité příslušenství,
- místo instalace,
- sériové číslo,
- podmínky instalace (i elektrické),
- doba chodu,
- detailní popis závady.

VYŘAZENÍ PRODUKTU Z PROVOZU - LIKVIDACE
Předtím, než výrobek zlikvidujete, učiňte ho nepoužitelným. I staré výrobky obsahují suroviny, které je možné 
znovu použít. Ty odevzdejte do sběrny druhotných surovin. Výrobek je lépe nechat zlikvidovat v místě, které 
je na to specializované, a bude tak možné dále využít recyklovatelné materiály. Nepoužitelné části výrobku 
uložte na řízenou skládku.

Při likvidaci materiálů je nunto dodržet příslušné národní předpisy o likvidaci odpadu.

10. SERVIS

10.1 RESET HAVARIJNÍHO TERMOSTATU

Před jakýmkoliv zásahem do vnitřku vzduchové clony musí být vypnut hlavní elektrický pří-
vod. Vzduchovou clonu je nutné nechat vychladnout!

• Vyčistěte povrch i vnitřek vzduchové clony včetně nasávací části.
• Vyzuální kontrola clony, topného výměníku a zapojení.
• Kontrola havarijních termostatů a následný resert.

RESET RESET

10.2 VÝMĚNA POJISTKY

- informace jsou uvedeny na štítku vedle pojistky nebo přímo na pojistce.
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11. ELECTRICAL SCHEMES
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Po instalaci vzduchové clony si podrobně pročtěte Návod pro příslušnou regulaci. V případě 
jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se neváhejte obrátit na naše obchodní oddělení nebo oddělení 
technické podpory.

12. ZÁVĚREM
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KONTAKT

Adresa:
2VV, s.r.o.,
Nádražní 794,
533 51 Pardubice,
Česká republika

Internet:
http://www.2vv.cz/


