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6.10 ELEKTRISCHE SCHEMEN VERKETTUNG

Verwenden Sie für die Verkettung ein abgeschirmtes UTP-Kommunikationskabel (im Lieferumfang 
enthalten).
Das Datenkommunikationskabel muss von den Stromkabeln getrennt sein.
Verbinden Sie die Kommunikationsklemmen A , B und GND auf beiden Platinen (SLAVE - SLAVE). 

6. INSTALLATION

Ausführung mit Jumper auf 
der Leiterplatte

mit Jumper

ohne Jumper

DIP position

SU-
BUNIT

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 A

0123456789ABCD
EF
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6. INSTALLATION
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6. INSTALLATION

Raumtemperaturfühler

Nach der Installation eines Raumtemperaturfühlers an den Klemmen 25-26 wird der Temperaturfühler im 
Bedienfeld automatisch deaktiviert.
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Enthaltene Temperatursensoren

Option Temperatursensoren (nicht enthalten)

Der Rücklaufwassertemperaturfühler.

Raumtemperaturfühler - befi ndet sich im Bedienfeld.

Außentemperatursensor.

Es wird empfohlen, den Außentemperatursensor 
an der Nordseite des Gebäudes zu installieren, 
geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung oder 
anderer unerwünschter Wärmeeinstrahlung.
Es wird empfohlen, den Temperatursensor in 
einem Abdeckkasten zu installieren, der für be-
ssere Ergebnisse eine kleine Öff nung aufweisen 
sollte.  

6.8 TEMPERATURSENSOREN

ANSCHLUSS VON EXTERNEM ZUBEHÖR

  BITTE BEACHTEN

• Zum Anschließen von Zubehör muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.
•  Alle externen Steuerungskomponenten müssen gemäß dem Schaltplan angeschlossen werden.
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6. INSTALLATION

6.9 AUSGANGSZEICHEN

- Ausgangszeichenmarkierung des Notausgangs

Für alle Typen der VCS4-x- Luftvorhänge!

Nicht in der Lieferung enthalten.

                                                              

6.10 ABDECKUNG DES LUFTVORHANGS

EXIT

EXIT
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              VORSICHT!

Bevor Sie den Vorhang in Betrieb nehmen, überprüfen Sie folgendes:
• Keine Werkzeuge oder andere Gegenstände, die die Einheit beschädigen könnten, drinnen 
  gelassen wurden.
• Der Strom und die Heizungswasserversorgung gut angeschlossen sind.
• Die Einheit richtig abgedeckt ist.
• Das Bedienfeld richtig verbunden ist

Überprüfen Sie während der Inbetriebnahme die richtige Funktion der Einheit (Lüfter, Heizung). 
Überprüfen Sie die möglichen Einstellungen und Funktionen gemäß dem Benutzerhandbuch je-
des Reglers.

7.1 LUFTFLUSSRICHTUNG EINSTELLEN

Diese wird durch das Kippen das Lüftungsschlitzes des Luftvorhangs in die gewünschte Richtung 
eingestellt.
.

7. ERSTINBETRIEBNAHME
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1
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7. INBETRIEBNAHME8. INBETRIEBNAHME

SORGFÄLTIG LESEN!

Prüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme:

•	 dass das Gerät gut an der Tragkonstruktion befestigt ist,
•	 dass das Gerät ordnungsgemäß geschlossen ist
•	 dass die Stromversorgung ordnungsgemäß angeschlossen ist, einschließlich der Erdung und 
des externen 

Auslöseschutzes,
•	 dass alle elektrischen Komponenten sicher angeschlossen sind,
•	 dass die Installation in Übereinstimmung mit allen hier aufgeführten Anweisungen erfolgt,
•	 dass kein Werkzeug oder sonstiger Gegenstand, der das Gerät beschädigen könnte, im Gerät 

verbleibt. 

VORSICHT!

•	 Eingriffe oder Veränderungen an den internen Verbindungen sind verboten und führen zum Verlust 
der Garantie.

•	 Wir empfehlen die Verwendung von Zubehör, das von unserem Unternehmen geliefert wird. 
Wenden Sie sich im

Zweifelsfall an Ihren Lieferanten, wenn Sie nicht originales Zubehör verwenden möchten.
START-UP

Nach dem Anschließen der Stromversorgung leuchtet das Display auf und die Daten werden 
geladen. 

Das Gerät wird gestartet und ausgeschaltet, in-
dem das ON/OFF-Symbol zwei Sekunden lang 
gedrückt wird.

1 - Symbol für den Status der offenen Tür 
2 - Fehlersignalisierung 
3 - Halbsegmentanzeige 
4 - ON/OFF-Taste (2 Sek. gedrückt halten) 
5 - Taste für Drehzahlregelung 
6 - Temperatureinstellungen

Eine vollständige Beschreibung finden Sie im PRIME-BETRIEBSHANDBUCH
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3x 3x

ANZEIGE AUF DEM PRIME-BEDIENFELD

•	 Die LED über der Taste leuchtet - Tastendruck wird ausgewertet.
•	 ON/OFF-LED blinkt - Zeitschaltmodus ist aktiv.
•	 FAN-LED blinkt - Nachkühlung ist aktiv.
•	 LED HEAT blinkt - Heizleistung aufgrund unzureichender Luftströmung begrenzt (nur elektrische Version), blinkt erst 

20 Sekunden nach Drücken der HEAT-Taste.
•	 Tür-LED leuchtet - Tür ist offen 
•	 LED Tür blinkt - Doo-Modus aktiv
•	 LED ERROR leuchtet - Fehleranzeige oder Frostschutz aktiv. Gleichzeitig zeigt das Display einen Fehlercode an, 

wenn sich der Luftschleier im ON-Modus befindet. Im Standby-Modus leuchtet nur die ERROR-LED.

Liste der ERROR-Codes: 
 
E44 - Gebläseausfall 
E45 - Wartung erforderlich/verstopfter Luftfilter 
E46 - Heizungsfehler 
E47 - Ausfall des Außentemperatursensors Slave1 
E52 - Baldige Wartung erforderlich/Luftfilter verstopft > 80% 
E60 - Ausfall des Wasseraustrittstemperatursensors 
E61 - Ausfall des Raumtemperatursensors 
E62 - Ausfall des BMS-Außentemperatursensors 
E63 - Ausfall des Raum-BMS-Temperaturfühlers 
E65 - Kommunikationsfehler (zwischen Bedienfeld und Hauptplatinen) 
E70 - Frostschutz für Wassererhitzer 
E80 - Ausfall der Modbus-Gateway-Kommunikation 
E82 - Tacho-Statusfehler 
 
ANZEIGE DER AUTOMATISCHEN GEBLÄSEDREHZAHLREGELUNG: 
 
Wenn die FAN-Taste in der automatischen Gebläsedrehzahlregelung gedrückt wird, zeigt das Display für ca. 3 Sekunden 
die Warnung "Auto" an, und in den nächsten 3 Sekunden wird die aktuelle Gebläsedrehzahl angezeigt (z.B. "F 33" für 
33% Gebläsedrehzahl) 
 
Unterbrechung des Zeitschaltmodus über das Bedienfeld: 
ON/OFF drücken - Display zeigt "t. oFF" - Zeitschaltuhr AUS) 
(Die Reaktivierung des unterbrochenen Zeitschaltmodus ist über die APP AirGenio PRIME möglich, indem die 
Verwendung des Zeitschaltmodus deaktiviert und wieder aktiviert wird)  
 
FUNKTIONEN DER TASTEN: 
 
EIN/AUS 
Kurzer Tastendruck ON/OFF - Escape oder Enter (je nach aktueller Position im Menü) 
Langer Tastendruck ON/OFF - ON/OFF oder Unterbrechung des Zeitschaltmodus 
6 Mal kurzes Drücken in schneller Folge (Doppelklick auf die Taste) - Aktivierung der Fernbedienungssperre, wenn der 
Sperrcode in der APP AirGenio PRIME eingestellt ist 
 
GEBLÄSE  
Auswahl der Gebläsedrehzahl / Info über die Gebläsedrehzahl oder Einstellung der Zehnergruppe bei Eingabe des 
Sperrcodes der Steuerung. 
 
HEIZEN/Funktionstaste  
Auswahl der Heizleistung oder der gewünschten Raumtemperatur / Information über die eingestellte Heizleistung oder 
die aktuelle Raumtemperatur oder Einstellungseinheit bei Eingabe des Reglersperrcodes.

RESET Wartungs-/Filter-Timer
Um den Wartungs-/Filtertimer im ausgeschalteten Zustand zurückzusetzen, drücken Sie dreimal die Ventilatortaste und 
anschließend dreimal die Taste HEAT/FUNCTION. Eine erfolgreiche Rückstellung wird durch die Meldung clr angezeigt.
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9. REINIGUNG

   ACHTUNG!

Bevor Sie irgendwelche Arbeiten im Inneren des Luftschleiers ausführen, muss die Hauptstromversor-
gung abgeschaltet werden. Lassen Sie den Luftschleier abkühlen!

•  Es ist verboten, Druckluft, aggressive Chemikalien, Lösungsmittel oder Wasser zur Reinigung zu benutzen.
•  Reinigen Sie mit einem feuchten Tuch, einer feinen Bürste oder einem Staubsauger.
•  Reinigen Sie die Oberfl äche des Luftschleiers einschließlich des Saugeinlassteils.
•  Reinigen Sie, wenn nötig. Es wird empfohlen, mindestens alle 3 Monate zu reinigen.
•  Beachten Sie die Arbeitsplatzsicherheit, und benutzen Sie Schutzhilfen.

INSTALLATION UND AUSTAUSCH DES FILTERS FÜR DIE KALT- UND WASSERVERSION

1.) 2.)

3.)
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11. DAS PRODUKT AUSSER BETRIEB SETZEN - 
ENTSORGUNG
Machen Sie das Produkt vor der Entsorgung unbrauchbar. Auch alte Produkte beinhalten Rohstoff e, die wiederverwendet 
werden können. Bringen Sie sie zu einer Sammelstelle für Sekundärrohstoff e.
Das Produkt kann gut an dem Ort entsorgt werden, der darauf spezialisiert ist und daher wird es möglich sein, Materialien 
zu recyceln. Bewahren Sie unbrauchbare Teile des Produkt an einer kontrollierten Mülldeponie auf.

Bei der Entsorgung von Materialien ist es notwendig, die entsprechenden nationalen Vorschriften der Ab-
fallentsorgung zu beachten.

10.2 SICHERUNGSWECHSEL

- die Informationen befi nden sich auf dem Etikett neben der Sicherung oder direkt auf der Schmelzsicherung

10.3 WENN SIE DEN MANGEL NICHT SELBST BEHEBEN KÖNNEN 
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, kontaktieren Sie den Lieferanten.
Zur schnellen Entfernung der Mängel, stellen Sie die folgenden Informationen bereit:

- Produktreferenznummer 
- Seriennummer 
- Laufzeit
- verwendetes Zubehör
- Installationsstandort
- Installationsbedingung (einschließlich elektrisch)
- detaillierte Beschreibung des Problems und die Schritte, die Sie für diese Entfernung unternommen ha-
ben

Die Garantieleistung und Leistung nach der Garantie werden vom Hersteller, Lieferant oder einer autori-
sierten Serviceorganisation durchgeführt. Bei der Bestellung eines Serviceeingriff s ist es notwendig, den 
Mangel, die Produktartbezeichnung auf dem Typenschild und den Installationsstandort zu beschreiben.

10. SERVICE
The main power supply must be switched off  before any intervention inside the air curtain. The air curtain 
must be allowed to cool down!

10.1 EMERGENCY THERMOSTAT RESET
• Check of emergency thermostats and subsequent reset.
• Visual inspection of curtain, heat exchanger and conne-

ction.
• Clean the surface and inside of the air curtain, including 

the suction part.
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12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE
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12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

1 2 3 4 5 6 7 8

L1
N

PE

FUSE

34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2

TRAFO

1
3 PE

2

100
125

150
170

190
230

N

34 1

M
1~

2

1 2 3
6

1 0

4
RELE

1 2 3 4 5 6 7 8

12V

LN

-+

AC
3-v

1

4
3

2
1

RE
LA

Y

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

AN
AL

OG

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

ROOM
OUT
WATERHEAT

H1LH2

HE
AT

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.
DOOR

USED
OUTSIDE

AIR
POWERROOM EXTNOT MODBUS RTU

SLAVE UNIT

MODBUS RTU
CONTROL PANEL

1 2 3

W
HI

TE

VCFI5B-250-S0-AC-PR (ohne Heizung)

A
C

  f
an

s



28 292VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25

12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

A
C

  fans

L1
N

PE

FUSE

34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2

TRAFO

1
3 PE

2

100
125

150
170

190
230

N

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8

1
2

3
4

5

NTC

1 2 3 4 5 6 7 8

+
24

V
GN

D
0-

10
V

AC
3-

v1

4
3

2
1

RE
LA

Y

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

AN
AL

OG

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

ROOM
OUT
WATERHEAT

H1LH2

HE
AT

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.
DOOR

USED
OUTSIDE

AIR
POWERROOM EXTNOT MODBUS RTU

SLAVE UNIT

MODBUS RTU
CONTROL PANEL

12V

LN

-+

24V

LN

-+

1 2 3 4 5 6 7 8

W
HI

TE

BL
UE

VCFI5B-100/150/200-V2-AC-PR (mit Warmwasserbereiter)

VCFI5 B-100
VCFI5 B-150

VCFI5 B-200



30 312VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25

12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

VCFI5B-250-V2-AC-PR (mit Warmwasserbereiter)

A
C

  f
an

s

L1
N

PE

FUSE

34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2
TRAFO

1
3 PE

2

100
125

150
170

190
230

N

34 1

M
1~

2

6

1 0

4
RELE

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8

1
2

3
4

5

NTC

1 2 3 4 5 6 7 8

+
24

V
GN

D
0-

10
V

AC
3-

v1

4
3

2
1

RE
LA

Y

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

AN
AL

OG

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

ROOM
OUT
WATERHEAT

H1LH2

HE
AT

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.
DOOR

USED
OUTSIDE

AIR
POWERROOM EXTNOT MODBUS RTU

SLAVE UNIT

MODBUS RTU
CONTROL PANEL

12V

LN

-+

24V

LN

-+

1 2 3 4 5 6 7 8

W
HI

TE

BL
UE



30 312VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25

12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

A
C

  fans

Do
cu

m
en

t 
re

al
ize

d 
w

ith
 v

er
sio

n:
2
0
2
3
.2

.1
.0

0
0
1

SOLIDWORKS Electrical

AC
3-

v1

4
3

2
1

RE
LA

Y

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

A
N

A
LO

G

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

R OOM
OUT

WATERHEAT

H1LH2

H
EA

T

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.
DOOR

USED
OUTSIDE

AIR
POWERROOM EXTNOT MODBUS RTU

SLAVE UNIT

MODBUS RTU
CONTROL PANEL

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 2 3

1
2 +
3

4-
SS

R
1

2 +
3

4-
SS

R
1

2 +
3

4-
SS

R

12V

LN

-+

NTC 10k

W
H

IT
E

BL
U

E

RE
D

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3

L1
L2

L3
N

PE

FUSE

1
2

3
4

5
6

7
8

9

R1

R1

2x 1580W / 230V

R1

R1

2x 1580W / 230V

R1

R1

2x 1580W / 230V

34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2

TRAFO

1
3 PE

2

100
125

150
170

190
230

N

VCFI5B-100-E1-AC-PR (mit elektrischer Heizung)



32 332VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25

12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

VCFI5B-150-E1-AC-PR (mit elektrischer Heizung)

Do
cu

m
en

t 
re

al
ize

d 
w

ith
 v

er
sio

n:
2
0
2
3
.2

.1
.0

0
0
1

SOLIDWORKS Electrical

AC
3-

v1

4
3

2
1

RE
LA

Y

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

A
N

A
LO

G

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

R OOM
OUT

WATERHEAT

H1LH2

H
EA

T

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.
DOOR

USED
OUTSIDE

AIR
POWERROOM EXTNOT MODBUS RTU

SLAVE UNIT

MODBUS RTU
CONTROL PANEL

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 2 3

1
2 +
3

4-
SS

R
1

2 +
3

4-
SS

R
1

2 +
3

4-
SS

R

12V

LN

-+

NTC 10k

W
H

IT
E

BL
U

E

RE
D

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3

L1
L2

L3
N

PE

FUSE

1
2

3
4

5
6

7
8

9
R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2

TRAFO

1
3 PE

2

100
125

150
170

190
230

N

A
C

  f
an

s



32 332VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25

12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

VCFI5B-200-E1-AC-PR (mit elektrischer Heizung)

Do
cu

m
en

t 
re

al
ize

d 
w

ith
 v

er
sio

n:
2
0
2
3
.2

.1
.0

0
0
1

SOLIDWORKS Electrical

AC
3-

v1

4
3

2
1

RE
LA

Y

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

A
N

A
LO

G

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

R OOM
OUT

WATERHEAT

H1LH2

H
EA

T

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.
DOOR

USED
OUTSIDE

AIR
POWERROOM EXTNOT MODBUS RTU

SLAVE UNIT

MODBUS RTU
CONTROL PANEL

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 2 3

1
2 +
3

4-
SS

R
1

2 +
3

4-
SS

R
1

2 +
3

4-
SS

R

12V

LN

-+

NTC 10k

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3

L1
L2

L3
N

PE

FUSE

1
2

3
4

5
6

7
8

9
R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1580W / 230V

R1

R1

2x 1580W / 230V

R1

R1

2x 1580W / 230V

34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2

TRAFO

1
3 PE

2

100
125

150
170

190
230

N

W
H

IT
E

BL
U

E

RE
D

A
C

  fans



34 352VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25

12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

A
C

  f
an

s

VCFI5B-250-E1-AC-PR (mit elektrischer Heizung)

Do
cu

m
en

t 
re

al
ize

d 
w

ith
 v

er
sio

n:
2
0
2
3
.2

.1
.0

0
0
1

SOLIDWORKS Electrical

AC
3-

v1

4
3

2
1

RE
LA

Y

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

A
N

A
LO

G

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

R OOM
OUT

WATERHEAT

H1LH2

H
EA

T

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.
DOOR

USED
OUTSIDE

AIR
POWERROOM EXTNOT MODBUS RTU

SLAVE UNIT

MODBUS RTU
CONTROL PANEL

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 2 3

1
2 +
3

4-
SS

R
1

2 +
3

4-
SS

R
1

2 +
3

4-
SS

R

12V

LN

-+

NTC 10k

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3

L1
L2

L3
N

PE

FUSE

1
2

3
4

5
6

7
8

9

1
2

3
4

5
6

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1580W / 230V

R1

R1

2x 1580W / 230V

R1

R1

2x 1580W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2 34 1

M
1~

2

TRAFO

1
3 PE

2

100
125

150
170

190
230

N

6

1 0

4
RELE

W
H

IT
E

BL
U

E

RE
D



34 352VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25

12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

EC
  fans

VCFI5B-100/150/200-S0-EC-PR (ohne Heizung)

1 2 3 4 5 6 7 8

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

L1
N

PE

FUSE

1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8

GN
D

RP
M

PW
M

31
32

33
34

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

AN
AL

OG

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.DOOR
MODBUS RTU

USED

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

ROOM
OUT
WATER

HEAT

H1LH2

GN
D

EC
 F

AN

MASTER UNIT

MODBUS RTU
SLAVE UNIT

OUTLET
AIR

POWERROOM

HE
AT

INLET

EXTNOT

RE
LA

Y

RE
LA

Y

12V

LN

-+

1 2 3

VCFI5 B-100
VCFI5 B-150

VCFI5 B-200



36 372VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25

12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

VCFI5B-250-S0-EC-PR (ohne Heizung)

EC
  f

an
s

1 2 3 4 5 6 7 8

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

L1
N

PE

FUSE

1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8

GN
D

RP
M

PW
M

31
32

33
34

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

AN
AL

OG

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.DOOR
MODBUS RTU

USED

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

ROOM
OUT
WATER

HEAT

H1LH2

GN
D

EC
 F

AN

MASTER UNIT

MODBUS RTU
SLAVE UNIT

OUTLET
AIR

POWERROOM

HE
AT

INLET

EXTNOT

RE
LA

Y

RE
LA

Y

12V

LN

-+

1 2 3



36 372VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25

12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

EC
  fans

VCFI5B-100/150/200-V2-EC-PR (mit Warmwasserbereiter)

1 2 3 4 5 6 7 8

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

L1
N

PE

FUSE

1 2 3 4 5 6 7 8

NTC

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

1 2 3 4 5 6 7 8

GN
D

RP
M

PW
M

31
32

33
34

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

AN
AL

OG

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.DOOR
MODBUS RTU

USED

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

ROOM
OUT
WATER

HEAT

H1LH2

GN
D

EC
 F

AN

MASTER UNIT

MODBUS RTU
SLAVE UNIT

OUTLET
AIR

POWERROOM

HE
AT

INLET

EXTNOT

RE
LA

Y

RE
LA

Y

12V

LN

-+

24V

LN

-+

1 2 3 4 5 6 7 8

+2
4V

GN
D

0-
10

V

W
HI

TE

BL
UE

VCFI5 B-100
VCFI5 B-150

VCFI5 B-200



38 392VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25

12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

EC
  f

an
s

VCFI5B-250-V2-EC-PR (mit Warmwasserbereiter)

1 2 3 4 5 6 7 8

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

L1
N

PE

FUSE

1 2 3 4 5 6 7 8

NTC

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

1 2 3 4 5 6 7 8

GN
D

RP
M

PW
M

31
32

33
34

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

AN
AL

OG

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.DOOR
MODBUS RTU

USED

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

ROOM
OUT
WATER

HEAT

H1LH2

GN
D

EC
 F

AN

MASTER UNIT

MODBUS RTU
SLAVE UNIT

OUTLET
AIR

POWERROOM

HE
AT

INLET

EXTNOT

RE
LA

Y

RE
LA

Y

12V

LN

-+

24V

LN

-+

1 2 3 4 5 6 7 8

+2
4V

GN
D

0-
10

V

W
HI

TE

BL
UE



38 392VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25

12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

EC
  fans

VCFI5B-100-E1-EC-PR (mit elektrischer Heizung)

Do
cu

m
en

t 
re

ali
ze

d 
w

ith
 v

er
sio

n:
2
0
2
3
.2

.1
.0

0
0
1

SOLIDWORKS Electrical

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

L1
L2

L3
N

PE

FUSE

1
2

3
4

5
6

7
8

9
R1

R1

2x 1580W / 230V

R1

R1

2x 1580W / 230V

R1

R1

2x 1580W / 230V

GN
D

RP
M

PW
M

31
32

33
34

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

AN
AL

O
G

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.
DOORMODBUS RTU

USED

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

R OOM
OUT

WATERHEAT

H1LH2

GN
D

EC
 F

AN

SLAVE UNIT

MODBUS RTU
CONTROL PANEL

OUTSIDE
AIR

POWERROOM

HE
AT

EXTNOT

RE
LA

Y

RE
LA

Y

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1
2 +3

4-
SS

R
1

2 +3
4-

SS
R

1
2 +3

4-
SS

R

12V

LN

-+

NTC 10k

W
HI

TE

BL
UE

RE
D



40 412VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25

12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

EC
  f

an
s

VCFI5B-150-E1-EC-PR (mit elektrischer Heizung)

Do
cu

m
en

t 
re

ali
ze

d 
w

ith
 v

er
sio

n:
2
0
2
3
.2

.1
.0

0
0
1

SOLIDWORKS Electrical

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

L1
L2

L3
N

PE

FUSE

1
2

3
4

5
6

7
8

9

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

NTC 10k

12V

LN

-+

1
2 +3

4-
SS

R
1

2 +3
4-

SS
R

1
2 +3

4-
SS

R

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8

GN
D

RP
M

PW
M

31
32

33
34

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

AN
AL

O
G

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.
DOORMODBUS RTU

USED

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

R OOM
OUT

WATERHEAT

H1LH2

GN
D

EC
 F

AN

SLAVE UNIT

MODBUS RTU
CONTROL PANEL

OUTSIDE
AIR

POWERROOM

HE
AT

EXTNOT

RE
LA

Y

RE
LA

Y

W
HI

TE

BL
UE

RE
D



40 412VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25

12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

EC
  fans

VCFI5B-200-E1-EC-PR (mit elektrischer Heizung)

Do
cu

m
en

t 
re

ali
ze

d 
w

ith
 v

er
sio

n:
2
0
2
3
.2

.1
.0

0
0
1

SOLIDWORKS Electrical

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

L1
L2

L3
N

PE

FUSE

1
2

3
4

5
6

7
8

9
R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1580W / 230V

R1

R1

2x 1580W / 230V

R1

R1

2x 1580W / 230V

NTC 10k

12V

LN

-+

1
2 +3

4-
SS

R
1

2 +3
4-

SS
R

1
2 +3

4-
SS

R

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8

GN
D

RP
M

PW
M

31
32

33
34

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

AN
AL

O
G

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.
DOORMODBUS RTU

USED

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

R OOM
OUT

WATERHEAT

H1LH2

GN
D

EC
 F

AN

SLAVE UNIT

MODBUS RTU
CONTROL PANEL

OUTSIDE
AIR

POWERROOM

HE
AT

EXTNOT

RE
LA

Y

RE
LA

Y

W
HI

TE

BL
UE

RE
D



42 432VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25

12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

EC
  f

an
s

VCFI5B-250-E1-EC-PR (mit elektrischer Heizung)

Do
cu

m
en

t 
re

ali
ze

d 
w

ith
 v

er
sio

n:
2
0
2
3
.2

.1
.0

0
0
1

SOLIDWORKS Electrical

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

L1
L2

L3
N

PE

FUSE

1
2

3
4

5
6

7
8

9

1
2

3
4

5
6

7

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1580W / 230V

R1

R1

2x 1580W / 230V

R1

R1

2x 1580W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

R1

R1

2x 1250W / 230V

GN
D

RP
M

PW
M

31
32

33
34

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

AN
AL

O
G

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.
DOORMODBUS RTU

USED

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

R OOM
OUT

WATERHEAT

H1LH2

GN
D

EC
 F

AN

SLAVE UNIT

MODBUS RTU
CONTROL PANEL

OUTSIDE
AIR

POWERROOM

HE
AT

EXTNOT

RE
LA

Y

RE
LA

Y

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1
2 +3

4-
SS

R
1

2 +3
4-

SS
R

1
2 +3

4-
SS

R

12V

LN

-+

NTC 10k

W
HI

TE

BL
UE

RE
D



42 432VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25

1 2 3 4 5 6 7 8

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

L1
N

PE

FUSE

1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8

GN
D

RP
M

PW
M

31
32

33
34

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

AN
AL

OG

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.DOOR
MODBUS RTU

USED

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

ROOM
OUT
WATER

HEAT

H1LH2

GN
D

EC
 F

AN

MASTER UNIT

MODBUS RTU
SLAVE UNIT

OUTLET
AIR

POWERROOM

HE
AT

INLET

EXTNOT

RE
LA

Y

RE
LA

Y

12V

LN

-+

1 2 3

EC
  fans

VCFI5C-100/150/200-S0-EC-PR (ohne Heizung)

VCFI5 C-100
VCFI5 C-150

VCFI5 C-200

12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE



44 452VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25

12. ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

EC
  f

an
s

VCFI5C-250-S0-EC-PR (ohne Heizung)

1 2 3 4 5 6 7 8

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

L1
N

PE

FUSE

1 2 3

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

Gr/yel

Black

Blue

Yellow

Blue

W
hite

1~
M

123456

1 2 3 4 5 6 7 8

GN
D

RP
M

PW
M

31
32

33
34

GN
D

0-
10 29

30

BCD

0

AN
AL

OG

GND GND GND

456789101112131415
B

23 1
A GND +12V

SUPPLYCTRLTHER.DOOR
MODBUS RTU

USED

L

19 2016 17 18
GNDGND

25 26 27 28
BAGND

21 22 23 24
+12V

ALARM
HEAT

N

ROOM
OUT
WATER

HEAT

H1LH2

GN
D

EC
 F

AN

MASTER UNIT

MODBUS RTU
SLAVE UNIT

OUTLET
AIR

POWERROOM

HE
AT

INLET

EXTNOT

RE
LA

Y

RE
LA

Y

12V

LN

-+

1 2 3



44 452VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 18-09-25
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Lesen Sie nach der Installation des Luftvorhangs sorgfältig das Handbuch für den entsprechenden Regler. Bei Zweifeln oder 
Fragen zweifeln Sie nicht unsere Verkaufsabteilung oder den technischen Support zu kontaktieren.

12. FAZIT
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KONTAKT

Adresse:
2VV, s.r.o.,
Nádražní 794
533 51 Pardubice - Rosice
Tschechische Republik

Internet:
http://www.2vv.cz/


